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Rozbor pitné vody - apIny rozbor podle vyhl. & 252/2004 Sb.

Protokol o zkouSce ¢. 25/0274/01u 0ddil PFAS
Zakaznik: Misto odbéru : RD p. Polivka
1CO 00298115 Lichnov &.p. 255
Obec Lichnov vodovodni kohoutek koupelna (vodovod)
. w Vzorek odebral: Mgr. Michala Roviidkova Konzervace, dezinfekce:
Lichnov €. 90 [Typ zésobovéni: VZ Poznamka k odbéru:
& 7 piisob odbéru{ metoda, postup) a Teplota“ C 10,5
742 75 Lichnov manipulace se vzorkem SOP €. 83 Chﬁ volny mg/l 0,1
Datum a ¢as odbéru: 1. 4.2025 10h:35min
Datum a &as pjmu: 1.4.2025 12h:00min
Datum poéatku zkousky: 1. 4.2025 13h:00min
[Datum ukonéeni zkousky: 17. 4. 2025 10h:00min
Zaznam a vysledky zkouiky: Vzorek & 25/0274/01u - vodovodni kohoutek koupelna
. Pouzita
Vysledky -
ka Fedke
Ukazatel Jednotka LA, Limity mnetoda a
Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele |
PFAS suma pg/l 0 0,10 NMH AM-EPS
Suma 4 PF litek
(PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS) pe/l 0 0,10 NMH AM-EPS
Perfluorobutanova Kys. (PFBA) pg/l < 0,001 AM-EPS
Perfluoropentanovi kys. (PFPA) __ug/l < 0,001 AM-EPS
Perfluorohexanova kys. (PFHxA) pg/l < (0,001 AM-EPS
Perfluoroheptanova kys. (PFHpA) peg/l < {,001 AM-EPS
Perfluoroktanova kys. (PFOA) ng/l < 0,001 AM-EPS
Perfluorononanova kys. (PFNA) npg/l < 0,001 AM-EPS
Perfluorodekanova kys. (PFDA) ngfl < 0,001 AM-EPS
Perfluoroundekanova kys. (PFUnDA) pg/l < 0,001 AM-EPS
Perflurododekanovi kys. (PFDoDA) pg/l < 0,001 AM-EPS
Perflurotridekanova kys. (PFTrDA) ng/l < (0,001 AM-EPS
Perfluorobutansulfonova kys. (PFBS) pg/l < 0,001 AM-EPS
Perfluoropentansulfonova kys. (PFPS) ug/l <{,001 AM-EPS
Perfluorohexansulfonovi kys. (PFHxS) ng/l < 0,001 AM-EPS
Perfluoroheptansulfonovi kys. (PFHpS) pg/l < 0,001 AM-EPS
Perfluoroktansulfonova kys. (PFOS) pg/l < 0,001 AM-EPS
Perfluorononansulfonovi kys. (PFNS) pg/l < 0,001 AM-EPS
Perfluorodekansulfonova kys. (PFDS) ug/l < 0,001 AM-EPS
Perfluoroundekansulfonovi kys. ng/l < 0,001 AM-EPS
Perfluorododekansulfonovi kys. ng/l < 0,001 AM-EPS
Perfluorotridekansulfonovi kys. pg/l < 0,001 AM-EPS

** Limity podle vyhlasky &, 252/2004 Sb.

Prohlateni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkoueného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkuSebn laboratofe nelze protokol reprodukovat jinak nez cely.

Poznémka: SOP-standardni operacni postup, NMH-nejvy3$i mezni hodnota, DH-doporugend hodnota, MH-mezni hodnota, X-nestanoveno

1Z (VZ)-individualni (vefejné) zasobovani, AM-EPS-akreditovana met.-externi poskytovatel sluzeb. Seznam EPS k nahlédnuti v laboratofi.

< vysledek je pod mezi stanovitelnosti

V P¥ibofe dne 17. 4, 2025

Zpracovala: Ing. Jana Svobodovi

Schvilil a za analyzy zodpovida: Ing. Jana Svobodova

Konec protokolu (oddil PFAS)

Podpis vedouci zkuSebni laboratoie a razitko
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