U Tatry 1496, provozovna 9. kvétna 1184, 742 58 Pfibor

1CO 46 5996 14 DIC CZ6156231004
Tel. 603338167 556 719 560

Rozbor pitné vody - souvztazny rozbor podle vyhl.

Protokol o zkouSce ¢.

Jana Svobodova, chemicka
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laborator¥r

Zakaznik:
ICO 00298115
Obec Lichnov

Misto odbéru :

Lichnov, vytok z VDJ
Lichnov u NJ &.p.

vytok z VDJ (vodovod)

Vzorek odebral:

Mgr. Michala Roviidkova

Konzervace, dezinfekce:

Lichnov ¢, 90

Typ zasobovani: VZ Poznamka k odbéru:
i ; . © C (skl. teplomer 7
742 75 Lichnov Forics s smiam " SOP &, 83 Chlocviim g 02
Datum a ¢as odbéru: 1.4.2025 10h:25min
Datum a ¢as piijmu: 1.4.2025 12h:00min
Datum pocatku zkousky: 1.4 2025 13h:00min
Datum ukonéeni zkousky 10. 4, 2025 10h:00min
Zaznam a vysledky zkouSky: Vzorek & 25/0275/01S - vytok z VDJ
; Pouzita
Ukazatel Jednotka Vysladky Limity** metoda a
vzorku
postup
Mikrobiologické a biologické ukazatele
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 MH AM-EPS
Intestindlni enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH AM-EPS
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH AM-EPS
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 MH AM-EPS
MO - abioseston % i 5 MH AM-EPS
MO - podet organismii jedinei/ml 0 50 MH AM-EPS
MO - Zivé organismy jedinci/ml 0 0 MH AM-EPS
Poéty kolonii p¥i 22°C KTJ/ml 9 200 MH AM-EPS
Poéty kolonii pFi 36°C KTJ/ml 3 40 MH AM-EPS
Fyzikdlni, chemické a organoleptické ukazatele
Barva mg/l Pt 7 20 MH SOP & 24
Chem. spotf. kysliku manganistanem CH mg/l 0,94 3 MH SOP & 11
Pfijatelna pro odb&ratele EE T
Chut’ PRIJAT MH
Dusitany NO2- mg/l < 0,02 0,5 NMH SOP & 14
Microcystin-LR pg/l X 1 NMH AM-EPS
Ozon 03 pg/l X 50 MH AM-EPS
Ptijatelny pro odbératele
Pach PRIJAT e skl
H 7,85 6.,5-9.5 MH SOPE 9
Zakal ZFn <0,1 5 MH SOP & 25*
Zelezo Fe mg/l < 0,05 0,2 MH sope 17

** Limity podle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb.
Prohlateni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe nelze protokol reprodukovat jinak nez cely.

Poznimka: SOP-standardni operaéni postup,* SOP neni predmétem akreditace

AM-EPS-akreditovand met.-externi poskytovatel sluzeb. Seznam EPS k nahlédnuti v laboratofi

MH-mezn{ hodnota, NMH-nejvysii mezni hodnota, DH-doporuéend hodnota, X-nestanoveno, 1Z (VZ)-individudlni (verejné) zdsobovéni

< vysledek je pod mezi stanovitelnosti

PAU - polyeyklicke aromatické uhlovodiky (suma: benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylena indeno( 1.2,3-c,d)pyren)

V Priboie dne 10. 4. 2025
Zpracovala: Ing. Jana Svobodova
Schvalil a za zkousky zodpovida: Ing. Jana Svobodova

Podpis vedougfrzkadehniibiboratoie a razitko

CHEMICKA LABORATCR
WLAB
DIE: ©Z6156231004

a7 46589614, 3
2rovozovna: 9. kvétna 4184, 742 58 Pibor
tel.: 556 718 560, 603 338 167

Konec protokolu

Strana 1z 1



